
 
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

v zadávacím řízení  
 

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“ 
 

ZADAVATEL:  Město Lovosice 

Sídlem:    Školní 407/2, 410 30 Lovosice 

Zastoupený:    Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta 

IČ:   00263991 

 
V Praze dne 16.9.2021 

 
 

Vážený pane, vážená paní, 

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení zadávací dokumentace 
vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení 
podle § 56 a násl. zákona, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-
031389.  

 
 
 
Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 16: 
 
„Bylo by možné vyčíslit přibližnou délku kabelových tras (drážkování) také pro silnoproud 

(jako jste ji vyčíslili pro slaboproud ve "vysvětlení zadávací dokumentace č.5") ?“ 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16: 
 
Délka drážkování závisí na způsobu montáže a zvyklostech firmy. 
 
 
 
 
Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 17: 

 
„04 - Silnoproud 

61 M Pol102 požárně odolná kabelová trasa se zachováním funkce při požáru, nenormová, pro 1 kabel m 60,000 

Jedná se o trasu (žlab, rošt) bez kabelu?“ 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:  
 
Jedná se o kabelovou trasu mezi hlavním rozváděčem a tlačítkem TOTAL STOP. Předpoklad 
byl v prostoru nad podhledem Omega příchytky (cca 30 m), v prostoru vstupní haly ve zdi 
(cca 20 m) mezi patry v trubce s přerušením a ukotvením po 2,5 m (celkem cca 5 m). 



Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 18: 
 
„05 - Slaboproud 

Strukturovaná kabeláž – SK - pasivní část 

16 M Pol227 Požární ucpávky kpl. 1,000 

Počet a velikost?“ 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18: 
 
Zadavatel sděluje zpřesněné rozměry a počty požárních ucpávek. Ucpávky jsou sjednocené 
pro systémy SK a STA. 
 
Požární ucpávky 50x50 ks 64 
 Požární ucpávky 80x80 ks 1 
 Požární ucpávky 100x100 ks 1 
 Požární ucpávky 120x120 ks 2 
 Požární ucpávky 350x100 ks 2 
 Požární ucpávky 320x120 ks 2 
 
 
 
 
 
Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 19: 
 
„05 - Slaboproud 

Společná televizní anténa 

66 M Pol281 Požární ucpávky kpl. 1,000 

Počet a velikost?“ 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19: 
 
Viz celkový popis požárních ucpávek (jak pro SK tak STA) ve vysvětlení ZD č. 18. 
 
 
 
 
 
Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 20: 
 

„Prosím o vysvětlení položky v rozpočtu na výše uvedenou stavbu. O jaký průměr potrubí 
se jedná? 
127 K 56 potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného 
polyfúzním svařováním, typ potrubí PP-RCT S4 pro teplou vodu a cirkulaci teplé vody 
včetně tvarovek, uchycení potrubí, izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou 
tl.13mm, profil m 450,000 0,00.“ 



 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20: 
 
Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná o průměr potrubí: 20x2,3mm. 

 

 

 
S pozdravem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová 
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