
SKLADBA JIŽ ZATEPLENÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
číslováno z vnitřního prostoru

 Č.  Název vrstvy  Tloušťka [m]  Tep. vodivost [W/mK]

 1  weber.dur štuk IN vnitřní štuková o   0,002    0,77 
 2  Plynobeton 3   0,06    0,24 

 3  Škvára   0,2    0,27 
 4  Škvárobeton 1   0,06    0,52 

 5  Potěr cementový   0,01    1,16 
 6  IPA   0,0051    0,21 

 7  Isover Orsil T   0,12    0,043 
 8  Sklobit   0,0025    0,21 

 Přirážka na vliv tep. mostů DeltaU:   0,02  W/m2K
 Odpory při přestupu tepla Rsi/Rse:   0,1 / 0,04  m2K/W

 Součinitel prostupu tepla U:  0,26 W/m2K

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení


